bud. Starostwa
dns0

mies

zkanie mr 1

a0 —

]

k 55°C dn50

_1\ﬁ

mieszkanie mr2

5
T\
50

Z sieci niskopraranetrowe] \IJ_
2960, 3/125

1720/40‘ odcinajqcy dn50 1 5
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47 panpa UPS 32-60F Grundfos /1-faz. moc 0. 134 KW/

5— licznik ciepta Kamstrup typ Multical 401

-przeptywomierz Ultraflow dn25 Qn=6.0m3/h
-czujnik temp. PT500

6— licznik ciepta Kanstrup typ Multical 401

-przepkywomierz Ultraflow dn1S Qn=0, tm3/h
-czujnik temp. PTS00

Z;—ZSZ\] regulator pogodowy c.o. typ ZG 252N Honeywell
-czujnik temp. zewn. typ AF20
-czujnik temp. zasilania typ VF20A
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